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Fixar preço baseado no custo margi­
nal — o que por muitos anos pareceu 
ser algo como uma distração teórica, 
com pouca aplicação prática — tem sido 
objeto de interesse nos últimos anos, de­
vido em grande parte aos resultados dos 
esforços realizados pela 
France ”para colocar os preceitos em 
prática. Neste trabalho, revisaremos os 
princípios básicos que governam a fixa­
ção do preço através do custo marginal 
da eletricidade, e tentaremos trabalhar 
sôbre êles em uns poucos pontos críticos.
A razão pela qual o custo marginal 
permaneceu por tanto tempo sem apli­
cação prática, não é difícil de se perce­
ber: basicamente, parecia que para a 
eletricidade, transporte e para outras in­
dústrias e atividades relevantes, a fixa­
ção do preço pelo custo marginal iria 
causar uma perda financeira substancial 
às empresas, que tentassem aplicá-lo. 
Qual seria o custo do transporte de um 
passageiro extra em um assento vazio? 
Qual .é o custo da energia elétrica adi­
cional, quando o sistema não está usan-* 
do sua capacidade total? Em ambos os 
casos a resposta é um gráfico mais 
baixo que aquêle que cobriria os “custos 
totais” ; daí o dilema entre custo mar­
ginal com deficits de um lado, e solvên­
cia orçamentária com preços abaixo do 
ótimo de outro. Provàvelmente a maior 
contribuição dos economistas franceses 
neste setor tem sido em mostrar que 
êste dilema pode freqüentemente ser 
mais aparente que real, que solvência e 
condição ótima não precisam ser neces-
sàriamente inconsistentes ou contraditó­
rios.
I
O problema do preço da eletricidade 
pode ser melhor abordado supondo uma 
hidrelétrica do tipo correnteza (N. T., 
isto é, usinas sem barragem). A pro­
dução de tal sistema será governada 
pela natureza, e a capacidade sendo de­
pendente do fluxo da correnteza a volu­
mes menores que o associado com a 
plena-capacidade do equipamento gera­
dor, e na limitação da capacidade para 
fluxos de maior volume- Possuirá, além 
disso, custo de operação virtualmente 
zero; e na verdade, uma tentativa de 
aplicar o custo marginal nesta situação, 
poderia resultar no tabelamento de tôda 
eletricidade do sistema (virtualmente) 
como zero. O raciocínio, todavia, está 
parcialmente correto; o certo seria tabe­
lar a eletricidade como (virtualmente) 
zero se a demanda para a produção do 
sistema está abaixo do nível determina­
do pelo fluxo ou capacidade de geração, 
e fixar o preço o necessário para racio­
nar a energia total entre os demandado- 
res, sempre que a demanda a um preço 
quase-zero exceder êste nível- Desde 
que a demanda de eletricidade varia 
muito de acôrdo com as horas do dia, 
resulta que em certas horas a eletrici­
dade seria um bem virtualmente livre e 
em outras seria um bem relativamente 
caro. Além disso, o preço teria que va­
riar durante o período, sempre que fôsse
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maior que o custo marginal operacional, 
porque êle teria que servir como regu­
lador para tornar a quantidade deman­
dada a mesma para tôdas as específicas 
horas. (Um sistema tipo correnteza tem 
variações sazonais significantes, mas 
não variações diárias).
O excesso de preço acima do custo 
marginal operacional, está na própria na­
tureza da renda econômica; atribuível à 
escassez de água nas horas em que a 
produção do sistema é limitado pelo 
fluxo de água, e atribuível à limitação 
do sistema gerador quando é esta a cau­
sa. Esta renda pode ser considerada 
como um componente do custo marginal 
de curto prazo ào prover eletricidade 
para qualquer usuário, e, dado que o sis­
tema está operando a plena capacidade, 
o único modo de dar mais eletricidade a 
um consumidor é tirá-la de alguém, pro- 
vàvelmente através do pequeno aumento 
no preço, o qual irá uma vez mais limi­
tar a demanda à capacidade instalada 
dado um aumento na demanda para um 
consumidor qualquer. E é neste sentido 
que a imposição de um preço maior que 
o custo marginal operacional é consis­
tente com a teoria do custo marginal.
II
A análise feita foi baseada no pres­
suposto de uma dada capacidade, mas o 
final dela — as rendas geradas devido 
a limitação de capacidade resulta ser ele­
mento chave governando as decisões 
acerca de mudanças na capacidade. Por 
exemplo, um incremento na capacidade 
geradora de um sistema correnteza, au­
mentará a produção de eletricidade nas 
épocas do ano em que, na ausência do 
incremento, a capacidade seria o fator 
limitante- O valor de cada KWh produ­
zido atribuível à nova capacidade, será 
o preço correspondente à hora no qual
é gerado; e a renda gerada considerada 
como um retorno do investimento da ca­
pacidade adicional será o excesso do 
preço sôbre o custo marginal — isto é, 
exatamente a renda citada no parágrafo 
anterior. Dependendo do montante da 
renda incluída no preço da eletricidade 
para as horas mais relevantes do ano, o 
investimento num aumento de capacida­
de será justificável.
Na prática, é obviamente impossível 
ter preços que variem no decorrer de 
cada hora do ano, de forma a desem­
penhar completamente a função de ra­
cionar a capacidade disponível entre os 
demandadores a qualquer tempo. To­
davia, é possível aproximar dêste obje­
tivo, ao se colocar diferentes preços para 
“picos” e “não-picos” no uso da eletri­
cidade. O “pico“ é determinado a 
“grosso modo” pela demanda caracte­
rística do sistema — sendo concentrado 
no período diurno dos dias da semana, 
quando a demanda industrial é dominan­
te, e no anoitecer, quando a demanda 
residencial é dominante. Suponhamos 
um sistema constituído de termoelétrica 
de plantas idênticas, e defrontando uma 
demanda crescente de eletricidade, com 
um “pico” de, digamos 2.500 horas por 
ano, concentrado no período diurno se­
manal. Se estamos operando a uma da­
da capacidade, nosso objetivo seria co­
brar o custo marginal pela eletricidade 
nas horas de “não pico”, e colocar uma 
sobrecarga para o uso diurno de eletri­
cidade suficientemente alto, para conter 
a demanda dentro da limitada capacida­
de do sistema. Mas se nós estamos 
operando num contexto dinâmico, que 
é capaz de variar a capacidade através 
de um investimento, nós não precisamos 
nos preocupar acêrca do racionamento 
da capacidade disponível, mas ao invés 
disso colocar a sobrecarga nas horas de 
“pico” de tal modo que se obtenha a 
taxa de retorno esperada para aumen­
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tos de capacidade. Dêste modo, se a 
nova capacidade custa $250 por KWh 
instalado, e a esperada taxa de retorno 
7% mais 3% por depreciação, nós de­
sejaríamos obter uma renda de $25 por 
ano por KW instalado, o que poderia 
ser conseguido através de uma sobre­
carga de um centavo no KWh em todos
os KWh vendidos durante as 2.500 ho­
ras de “pico” do ano. Se a capacidade 
fôsse regularmente aumentada para sa­
tisfazer uma demanda prevista de acor­
do com esta regra nós estaríamos (a) 
cobrando o custo marginal nas horas de 
“não pico”, e neste sentido estabelecen­
do o preço do custo marginal; (b) 
fixando o preço no valor do custo mar­
ginal operacional mais uma renda sufi­
ciente para manter a demanda abaixo da 
capacidade do sistema nas horas de 
“pico”, e (c) auferindo a pretendida 
taxa de retorno do capital investido.
O aumento secular na demanda de 
eletricidade, aliado à redução gradual no 
número de localidades hidrelétricas não 
exploradas e à tendência crescente de 
combinar os sistemas geradores como 
uma rêde, criou uma situação na qual 
os custos das termoelétricas são o fator 
dominante nas decisões do preço ótimo. 
Suponhamos, no exemplo acima, que o 
custo marginal das termoelétricas fôsse 
um centavo por KWh. Então, o preço 
ótimo seria dois centavos por KWh para 
as 2.500 horas “pico”, e um centavo 
para as 6.260 horas “não-pico” do ano. 
Em têrmos dêsses preços, a construção 
ou não de uma hidrelétrica pode ser 
avaliada se é compensatória. Um pro­
jeto tipo correnteza custando $1.000 
por KW de capacidade instalada iria ter 
um potencial de renda máximo de $62,60 
por ano nas horas de “não pico” mais 
$50,00 por ano nas horas de “pico”, 
e uma renda real bem menor devido aos 
períodos em que o fluxo ao invés da
capacidade instalada fôsse o fator limi- 
tante. Supondo desprezíveis os custos 
operacionais, e usando 7% como taxa 
de retorno desejada mais 2% de depre­
ciação, neste caso a construção ou não 
do projeto dependeria do grau esperado 
de utilização da capacidade geradora 
ser maior ou menor que 80%
($112,60 X 0,8 =  $90,08).
Êste tipo de cálculo, baseado no custo 
das termoelétricas, continua válido na 
medida em que as termoelétricas perma­
necem em uso contínuo. Se a capacidade 
da hidrelétrica fôsse suficiente para 
substituir a termoelétrica, vamos dizer, 
por 2.000 horas nas horas de pouca de­
manda durante o ano, então a política 
de preço ótimo seria fixar (virtualmen­
te) zero para a eletricidade vendida 
nessas 2.000 horas, fixar 2 centavos por 
KWh vendido nas 2 500 horas de “pico” 
e, fixar 1 centavo (o custo marginal 
operacional das termoelétricas) durante 
as restantes 4.260 horas do ano. Na 
medida em que temos a identidade de 
plantas das termoelétricas, e na medida 
em que alguma expansão de capacidade 
termoelétrica é necessária para cobrir 
pelo menos parte da demanda secular, 
nenhuma taxa além dessas três serão 
consideradas num esquema de otimiza­
ção de preços.
III
A situação muda dràsticamente quan­
do incluímos as variações de eficiência 
operacional das várias termoelétricas. 
Agora o preço ótimo para fixar o preço 
a qualquer hora é o custo marginal ope­
racional da mais velha (menos eficien­
te) termoelétrica, que está operando 
àquela hora. Isto pressupõe, por certo, 
que na medida em que a fôrça térmica é 
requerida as plantas mais eficientes são 
utilizadas inicialmente, depois pela ordem 
as menos eficientes. Mas certamente
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neste caso nós não estaremos mais limi­
tados a dois ou três preços somente; em 
princípio, pelo menos, uma variação re­
lativamente mais contínua no preço é 
solicitada. Além disso, se estão disponí­
veis velhas plantas poderá não haver 
necessidade, neste caso, de racionar a 
capacidade disponível entre os consumi­
dores. Fixar o preço ao nível do custo 
marginal operacional da termoelétrica 
marginal em uso é o único critério apli­
cável, exceto quando a capacidade exis­
tente é totalmente utilizada, e se a apli­
cação desta regra nos deixa sempre com 
uma quantidade significante de capaci­
dade inativa (mas “velha” e de alto 
custo), não há razão para ir além da 
regra do custo marginal operacional.
oo j — 1 
2  2  H (K ,t)
t =  j + l  K = 1
Em casos desta espécie, os lucros 
atribuíveis a um investimento em nova 
capacidade, resultou em poupanças de 
custo que o investimento torna possível. 
Se C (K ) representa o custo marginal 
operacional de uma planta construída no 
ano K, e H (K ,t) representa o número 
de horas do ano t nas quais as plantas 
construídas no ano K se constituem nas 
plantas marginais, em operação, então 
o lucro antecipado a ser acrescido ao 
ano t proveniente de uma nova planta 
cujo custo operacional é C (j) é
• •
2  H (K , t) [C (K ) -  C (j) 1; e o 
K =  1
valor presente dos lucros esperados é:
[C (K ) — C ( j ) ] (1 +  r)W
Investimento numa planta com custos 
C (j) deveria ser feito sempre que esta 
expressão exceda o custo do capital da 
planta, supondo que os últimos investi­
mentos serão realizados de acôrdo com 
as mesmas regras-
Os lucros associados a uma nova plan­
ta declinarão com o tempo- Com a 
construção de plantas mais novas e mais 
eficientes, será deslocada a base do sis­
tema, e que deixará a planta de custos 
C (j) para ser utilizada sòmente nas épo­
cas em que a capacidade demandada 
exceda as capacidades combinadas de 
tôdas as novas plantas. Os lucros atri­
buíveis ao investimento na planta C (j) 
sòmente aparecem na medida em que o 
preço da eletricidade sobe acima do cus­
to operacional, isto é, sòmente quando
plantas com custos mais altos, fôssem as 
marginais. Quando a planta é nova, 
gera lucros todo o tempo, mas com o 
uso, a base do sistema se desloca para 
plantas mais eficientes, e ela passa a 
gerar lucros sòmente parte do tempo. 
Além disso, com o passar do tempo, as 
antigas plantas existentes no ano j serão 
abandonadas inteiramente [H (K ,t) en­
tão seria igual a zero para tal K], acen­
tuando desta forma a tendência de o 
lucro declinar com o tempo.
Os precisos caminhos no tempo do 
preço, produção, investimento, etc., re­
presenta a solução de um complexo pro­
blema de programação dinâmica. Toda­
via, a chave para o critério de investi­
mento pode ser representada fàcilmente 
se supomos que a função
j - 1
B ( J , t )  =  2  H  (K ,t)  [C (K ) — C (j)J
K s= 1
1R
baixa exponencialmente através do tem­
po, a uma taxa anual de Y* Nós então 
podemos escrever o valor presente dos 
lucros de um investimento feito na época 
j como sendo
Bj +  1 B j -J- 1(1  Y)
  _|_   _|_
1 -j- r (1 -+- r )2
B j +  1 (1 — Y)2
------------------  -j- uma série
(1 +  r ) 3
B j +  1
infinita que é igual a -----------
r +  Y
Segue-se então que a necessidade de 
lucros espeijados, no primeiro ano de 
operação integral de um projeto, de­
veria ser pelo menos (r -f- y) vêzes o 
custo do capital do projeto [pelo menos, 
desde que a formulação acima supõe 
uma vida infinita para o projeto, não 
fazendo nenhuma referência direta à 
depreciação ou “mortalidade”].
00 j — 1
2  2  H (K ,t)
t =  1 K =  1
então a nova planta deveria ser construí­
da, mesmo que a capacidade existente 
não é agora nem no futuro, esperada ser 
totalmente utilizada. A falta de total 
utilização da capacidade existente neste 
caso é atribuída ao fato de que é mais 
barato incorrer em custos marginais ope­
racionais mais os custos de capital na
nova planta do que incorrer nos custos
marginais operacionais de algumas plan­
tas muito antigas que possam existir. 
As plantas muito antigas permanecem 
submarginais todo o tempo. Todavia, se 
o valor presente dos lucros das novas 
plantas fôr menor que o custo do capi­
tal, é preferível incorrer nos custos mar­
ginais operacionais de velhas plantas já 




Situações podem acontecer nas quais, 
numa faixa de produção, o preço da ele­
tricidade deveria se igualar ao custo 
marginal da planta marginal para cada 
produção, mas noutra faixa a sobrecarga 
deveria situar-se acima e abaixo do custo 
operacional. Tais situações ocorrem 
quando, e somente quando, o valor pre­
sente dos lucros atribuíveis a uma ex­
pansão da capacidade termoelétrica de 
acôrdo com a regra do custo marginal 
operacional visto na seção anterior é me­
nor que o custo do capital dessa expan­
são e quando o custo marginal operacio­
nal nos conduzir a um sistema operando 
a plena capacidade pelo menos parte do 
tempo. A conclusão desta condição é 
clara: se o valor presente dos lucros 
excede o custo do capital de um nôvo 
projeto, quando os lucros são medidos 
pela diferença entre o custo operacional 
das plantas antigas e das novas, isto é, 
pela fórmula
[C (K ) -  C ( j) J (1 +  r ) i- t
Mas se tôda a capacidade geradora 
existente é usada pelo menos durante 
certa época do ano, e os lucros (cal­
culados com base no custo marginal ope­
racional) caírem abaixo do custo de ca­
pital do nôvo equipamento, o procedi­
mento indicado é deixar de investir em 
novos equipamentos e usar o preço para 
racionar a eletricidade durante as horas 
em que o sistema está funcionando a 
tôda capacidade. Numa situação em que 
a demanda está crescendo, o preço ne­
cessário para êste racionamento da ca­
pacidade existente crescerá com o tem­
po, e o número de horas durante as 
quais as plantas mais velhas são as mar­
ginais irá crescer também. Assim, a 
fórmula para se medir os lucros no pri-
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meiro ano de um investimento numa 
expansão da capacidade
j — 1
2  H (K ,t)  [C(K ) — C ( j) l  
K =  1
muda através do tempo, (a) devido a 
que agora trocamos C (l)  por R ( l ) ,  
preço que irá racionar a capacidade 
entre os consumidores nas horas de 
“pico”, preço que crescerá com o tempo; 
e (b) devido a que, com o passar do 
tempo e crescente demanda, H (K ) cres­
cerá para as plantas mais velhas com 
grandes diferenças de custo [C (K ) — 
C (j)J , e para as novas plantas em me­
nor grau.
Com o passar do tempo, todavia, che­
gará um ponto em que será mais van­
tajoso investir em nova capacidade ge­
radora, e no caso considerado a estru­
tura de taxas neste ponto consistirá do 
custo marginal operacional da planta 
marginal nas horas de folga do sistema, 
e do custo marginal operacional da plan­
ta menos eficiente do sistema mais uma 
sobretaxa no preço nas horas de “pico”, 
quando a capacidade total do sistema 
está sendo utilizada.
Considerações práticas evitam a apli­
cação na íntegra do sistema de fixação 
do preço baseado no custo marginal mas, 
razoáveis e justas aproximações são pos­
síveis- Electricitê de France, opera com 
cinco taxas básicas — taxa de “hora de 
folga” no verão, taxa de “hora de fol­
ga” no inverno, taxa de “uso intenso” 
no verão, taxa de “uso intenso” no in­
verno, e taxa de “horas pico” no inver­
no. Esta última, e mais alta é mais que 
3 vêzes a taxa mais baixa, indicando 
que o grau de variação é substancial.
Um outro compromisso a ser preen­
chido na prática é deixar uma reserva 
adicional de eletricidade, mesmo nas 
“horas pico” Esta carga de “pico”
pode começar a operar quando o siste­
ma estiver trabalhando com 85 a 90% 
de sua capacidade física, e na expectati­
va de que êste nível raramente será 
excedido, digamos no máximo 95% da 
capacidade física. Esta margem de êrro 
é necessária, pois a capacidade física não 
pode ser muito ultrapassada (pequenos 
excessos de procura podem ser satisfei­
tos com pequenas reduções na volta­
gem), e porque cortes no fornecimento 
para certos grupos de consumidores ge­
ram altos custos reais para êles. Assim, 
a fim de satisfazer uma inesperada so­
brecarga na demanda nas horas “pico”, 
ou para acomodar uma inesperada redu­
ção na capacidade “pico” (certos defei­
tos ou um fornecimento irregular de 
água), o ponto no qual a taxa de “pico” 
entra em ação é fixada numa certa mar­
gem abaixo da capacidade total do sis­
tema.
Nos lugares em que a eletricidade 
atinge extensas áreas (em muitos casos 
países inteiros), o custo marginal ope­
racional impõe variações regionais nas 
taxas, a fim de levar em consideração 
variações nos custos marginais de pro­
dução e também para cobrir os custos 
de transmissão para atingir as localida­
des distantes, diferentes do baixo custo 
nos centros de produção. As normas 
para as taxas regionais na França são 
baseadas neste sistema.
Finalmente, devemos notar que os 
preços até aqui mencionados, são na rea­
lidade, “preços de atacado” da alta vol­
tagem (N. T. por alta voltagem enten­
de-se a voltagem das linhas de transmis­
são, geralmente 88.000 Volts). Dife­
renças nas taxas de “venda a varejo” 
são justificadas para cobrir os diferen­
tes custos de distribuição, incluindo na 
distribuição os custos das perdas na 
transformação da alta voltagem para as 
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